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OCENA JAKOSCI WODY
w wodociagu publicznym Otwock, w 2014 r.

Na podstawie:

e art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz.
U.z 2011 r., Nr 212, poz. 1263 z pézn. zm.),

e art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858, z p6zn. zm.),

e § 14 ust]l pkt. 1, § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz.
417, z p6zn. zm.)

i w oparcin o wydane oceny iakodci wody nr: PPIS/HKN . 6030-1/14, Sw 5079/14 z daia
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22.07.2014 r., PPIS/HKN.6030-1/14, S. w. 8167/14 z dnia 19.12.2014 r.,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku
stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi
w wodociagu publicznym w Otwocku, o produkeji od 1000 do 10 000 msldobg, Zaopatrujacym
w wode¢ mieszkancow miast: Otwock i Karczew
w2014 r.,
zarzadzanym przez Otwockie Przedsi¢biorstwo Wodociagow i Kanalizacji, Sp. z o.0., Otwock,
ul. Karczewska 48,.

Uzasadnienie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku informuje, Ze na 65 pobranych probek
wody do badan, w zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym, w ramach kontroli
wewnetrzne] prowadzonej przez administratora wodociagu i nadzoru prowadzonego przez
Inspekcje Sanitarng w Otwocku, w 2014 r.,

e w1 prébee pobranej w dniu 20.05.2014 r., w punkcie poboru, Otwock, ul. Zeromskiego 235

(szkota podstawowa), stwierdzono ponadnormatywna zawartos¢ zelaza — 217 ug/l (n. d. z. —
200 pg /).

Administrator wodociaggu podjal dziatania naprawcze polegajace na plukaniu przewodow
wodociagowych 1 przeprowadzil kontrolne badanie wody w dniu 18.06.2014 r. w ww. punkcie.
Badanie wykazalo, ze jako$s¢ wody w zakresie zbadanych parametréw jest zgodna
z obowigzujacymi przepisami.



Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarry w Otwocku stwierdza, ze woda w wodociagu
publicznym Otwock w 2014 r., w zakresie badanych parametréw, spelnia wymagania okreslone
w ww. rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417, z pézn. zm.).

§_) A ;\\' ST WGW \"a

POWIATOWY IN$P

OK SANITARNY

mgr ini. Krgstyna Kolodzief

Otrzymuje:
1. adresat
2. Prezydent Miasta Otwocka
05 — 400 Otwock, ul. Armii Krajowej 5.
3. Burmistrz Miasta i Gminy Karczew
ul. Warszawska 28
 05-480 Karczew.
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